
Grundriss

Zulauf

Kernbohrung

mit Dichtung

für DN 250

PVC / PE-HD

Ablauf

Da 250

PE-HD

Leitwand

Zulauf

DN 250

Ablauf

Da 250

Zentralrohr

Schlammraum

Absetzraum

Ø600

Ø3000

Ø3300 / 3240

Ø1000

1
1

0
0

Mall-Sedimentationsanlage ViaSed

ViaSed 18R 35E

Schachtabdeckung Klasse B 125

Bei Auftreten höherer Verkehrslasten ist der Einsatz einer Abdeckplatte statt des Schachtkonus zu prüfen!

Schnitt
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Sachbe.

Werkstoff

Bearb.

Gepr.

AB - Nr.

Änderung NameDatumZust.

Ers.f.: Ers.d.:

Blattvon

Blatt

Maßstab:

Zeichnungs-Nr.:

Benennung:

Name
Datum

llma

umweltsysteme
Mat.-Nr.

.

Mall-Sedimentationsanlage ViaSed 18R 35E

RW-S-SD-10019
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